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展開図 断面図

天井ダクト位置

断面図

ダクト径φ１５０

ダクト別途φ１５０

天井ダクト位置

S U G I U R A  L A B O R A T O R Y , I N C .
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無 影 光 照 明
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ホルムアルデヒド換気装置　ＰＰＦ－１　ダクト設置図

（送気・排気ユニットを右側に置いた時）（送気・排気ユニットを左側に置いた時）

※ダクト位置が、左右で違うので注意して下さい。
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